
INWESTOR: JEDNOSTAKA PROJEKTOWA :

PROJEKT :

BRANZA :

RYSUNEK :

MGR. INŻ. MAREK JATKOWSKI

UPR. BUD. NR 113/01/OL

PROJ.:

INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

SANITARNA

WENTYLACJA - STAN PROJEKTOWANY SKALA:

DATA:

RYS NR: 1

II 2010

1 : 100

11-513 MILKI,    UL. SZKOLNA 1

GMINA MILKI
11-513 MILKI,  UL. MAZURSKA 2

PROJ. WYMIANY POWIETRZA W SALI GIMNASTYCZNEJ

OBROTOWA NASADA KOMINOWA TU 300 CHCH - BIII

PROJ. WENTYLATOR DACHOWY WD-20-TD (400 V)

SALA GIMNASTYCZNA
P=286 m2

NAW. NP-2-CH NAW. NP-2-CH NAW. NP-2-CH NAW. NP-2-CH NAW. NP-2-CH NAW. NP-2-CH

PODSTAWA DACHOWA PWD-20
TLUMIK TWD-20
PRZEPUSTNICA SWD-20
DYFUZOR WLOTOWY DW-20

UWAGI:
NAWIEWNIKI MONTOWAC POD OKNAMI NA WYSOKOSCI 2,0 m NAD TERENEM

MISKA NA SKROPLINY DO PODST. DACHPODSTAWA DACHOWA POD-300-BIII-OC
PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM (SILOWNIKIEM)
MISKA NA SKROPLINY DO PODST. DACH. BIII

OBROTOWA NASADA KOMINOWA TU 300 CHCH - BIII
PODSTAWA DACHOWA POD-300-BIII-OC
PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM (SILOWNIKIEM)
MISKA NA SKROPLINY DO PODST. DACH. BIII

RZUT PARTERU  1:100

STAN PTOJEKTOWANY


